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用地红线

道路红线

燃气调压站
H=4.35M

S13#1F

电动自行车

停车区域

电动自行车

停车区域

H2=5.50M(女儿墙)

H1=5.30M(消防)
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物业管理用房（门卫）
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11F
17F

18F18F18F

H2=30.40M（女儿墙）

H3=32.65M（最高点）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H2=48.10M（女儿墙）

H3=51.85M（最高点）

H2=53.30M（女儿墙）

H3=54.80M（最高点）

H2=54.00M（女儿墙）

H3=57.75M（最高点）

H2=53.70M（女儿墙）

H3=57.45M（最高点）

H2=42.20M（女儿墙）

H3=45.95M（最高点）

H2=54.00M（女儿墙）

H3=56.25M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H1=41.50M（消防）

H1=29.70M（消防）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防）

H1=47.40M（消防）

H1=33.30M（消防）

H2=33.35M（女儿墙）

H3=37.10M（最高点）

H1=32.65M（消防） H1=50.35M（消防） H1=53.00M（消防） H1=53.30M（消防）

H2=54.00M（女儿墙）

H3=57.75M（最高点）

H1=53.30M（消防）

H2=54.00M（女儿墙）

H3=57.75M（最高点）

H1=53.30M（消防）

H2=54.00M（女儿墙）

H3=57.75M（最高点）

H1=53.30M（消防）
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H3=27.650M（最高点）

H3=73.95M(最高点)

H3=73.95M(最高点)

H3=73.95M(最高点)

H3=27.650M（最高点） H3=27.650M（最高点）

H3=27.650M（最高点） H3=27.650M（最高点） H3=27.650M（最高点）
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H=26.80M(女儿墙)

16#

住宅

19F/-1F

H1=57.35M(消防)

H2=57.85M(女儿墙)

H1=25.910M（消防）

8F/-1F30#

住宅

8F/-1F31#

住宅

H1=25.910M（消防）

8F/-1F
32#

住宅

H1=25.910M（消防）

H1=25.910M（消防） H1=25.910M（消防） H1=25.910M（消防）
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商业

H1=9.60M(消防)

H2=10.20M(女儿墙)
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2F

36#

幼儿园

3F

H1=12.30M（消防）

H2=13.50M（女儿墙）

风机房

8F/-1F 8F/-1F 8F/-1F

商业

35#

住宅

住宅

H1=57.35M(消防)

H2=57.85M(女儿墙)

14#

住宅

H1=48.35M(消防)

H2=48.85M(女儿墙)
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垃圾用房
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23F/-1F

23F/-1F

23F/-1F

H1=69.35M(消防)

H2=69.85M(女儿墙)

23F/-1F

H1=69.35M(消防)

H2=69.85M(女儿墙)

23F/-1F

1F/2F

屋顶水箱间
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1F
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3F

H1=69.35M(消防)

H2=69.85M(女儿墙)

H1=69.35M(消防)
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绿化隔离带

班级专用室外活动场地

每个60㎡

公共活动场地550㎡

H1=26.05M(女儿墙)
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机
房

H1=7.90M(消防)

H2=8.50M(女儿墙)

社区公共用房

体育用房

33#

住宅

34#

住宅

15#


